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ISO 52120 
il nuovo standard della

Building Automation D

C

B

A

UNI ISO 52120
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• System Integrator

• Progettisti

• «Smart Installer» 

• Investitori mercato immobiliare

• Produttori

A CHI CI RIVOLGIAMO
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• Supporto Tecnico

• Supporto Normativo

• Formazione

SERVIZI
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• Studenti

• Soci Individuali

• Soci Professionali

• Soci Promotori

• Soci Sostenitori

• Partner Scientifici

SOCI



19 | 21 NOV 2025

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ASSEVERAZIONE
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Luglio 2015

Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 «Requisiti Minimi»

per edifici ad uso NON RESIDENZIALE

25 dicembre 2025

Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025 «Conto Termico 3.0»

per edifici ad uso RESIDENZIALE e NON RESIDENZIALE

Giugno 2022

Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022 «Criteri Ambientali Minimi»

per GARE di AFFIDAMENTO

LEGISLAZIONE
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LEGGI & NORME BACS

UNI EN 15232-1:2007

UNI EN 15232-1:2012

UNI EN 15232-1:2017

UNI ISO 52120-1:2022

SUPERBONUS 
110%

DECRETO
REQUISITI MINIMI

CAM CONTO 
TERMICO 3.0
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UNI EN 15232-1:2012

UNI EN 15232-1:2017

NORMA EUROPEA DI 
RIFERIMENTO

[ENG]

CEI 205-18:2011

CEI 205-18:2017

GUIDA APPLICATIVA
DELLA NORMA

[ITA]

UNI/TS 11651:2016

PROCEDURA DI 
ASSEVERAZIONE

[ITA]

UNI ISO 52120-1:2022

NORMA ITALIANA DI 
RIFERIMENTO

[ITA]

CEN/TR 15232-2:2016

UNI CEN/TR 15232-2:2018

RAPPORTO TECNICO

[ENG]

CEN ISO/TR 52120-2:2022

RAPPORTO TECNICO 
INTERNAZIONALE DI 

RIFERIMENTO

[ENG]

CEI 205-18:2022

GUIDA APPLICATIVA
DELLA NORMA

[ITA]

UNI/TS 11651:2023

PROCEDURA DI 
ASSEVERAZIONE

[ITA]

NORME BACS
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ISO 52120-1:2022

A
B

C
D

BACS AD ALTA EFFICIENZA
BACS AVANZATI

STANDARD
SISTEMA NON EFFICIENTE

CALCOLO DETTAGLIATO & FATTORI BAC
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ISO 52120-1:2022

BAC FACTORS

servizio

funzione pertinente

funzioni operative

Schermature Solari

Controllo delle schermature solari6.1

Azionamento manuale6.1.0

Azionamento motorizzato con comando manuale6.1.1

Azionamento motorizzato con comando automatico6.1.2

Regolazione combinata illuminazione/schermature/HVAC con rilevazione di presenza6.1.3

A
B

C
D

A
B

C
D

B

B

C

C

residenziale non 
residenziale
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efficienza complessiva BAC Factors per l’ENERGIA TERMICA COMPLESSIVA

ISO 52120-1:2022

A
BACS alta
efficienza

B
BACS

avanzati

C
standard

D
sistema non

efficiente

0,810,8811,10abitazioni

0,70
0,50
0,80
0,86
0,68
0,69
0,60

0,80
0,75
0,88
0,91
0,85
0,77
0,73

1
1
1
1
1
1
1

1,51
1,24
1,2

1,31
1,31
1,23
1,56

uffici
sale conferenze

scuole
ospedali

hotel
ristoranti

commerciale
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efficienza complessiva BAC Factors per l’ENERGIA PER RISCALDAMENTO

ISO 52120-1:2022

A
BACS alta
efficienza

B
BACS

avanzati

C
standard

D
sistema non

efficiente

0,810,8811,09abitazioni

0,70
0,50
0,80
0,86
0,68
0,69
0,60

0,79
0,73
0,88
0,91
0,85
0,76
0,71

1
1
1
1
1
1
1

1,44
1,22
1,20
1,31
1,17
1,21
1,56

uffici
sale conferenze

scuole
ospedali

hotel
ristoranti

commerciale
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efficienza complessiva BAC Factors per l’ENERGIA PER RAFFRESCAMENTO

ISO 52120-1:2022

A
BACS alta
efficienza

B
BACS

avanzati

C
standard

D
sistema non

efficiente

----abitazioni

0,57
0,64

-
-

0,76
0,60
0,55

0,80
0,94

-
-

0,79
0,94
0,85

1
1
-
-
1
1
1

1,57
1,32

-
-

1,76
1,39
1,59

uffici
sale conferenze

scuole
ospedali

hotel
ristoranti

commerciale
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efficienza complessiva BAC Factors per l’ENERGIA PER ACQUA CALDA SANITARI

ISO 52120-1:2022

A
BACS alta
efficienza

B
BACS

avanzati

C
standard

D
sistema non

efficiente

0,800,9011,11abitazioni

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

1
1
1
1
1
1
1

1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11

uffici
sale conferenze

scuole
ospedali

hotel
ristoranti

commerciale
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RISCALDAMENTO

AMBIENTE 

1.1

1.2

ACCUMULO 

1.10

UTA 

4.x

DISTRIBUZIO
NE 

1.3  1.4  1.4a  
1.5

GENERATORE 

1.6  1.7  1.8  
1.9

ISO 52120-1:2022
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R TM

P T
M

R T

T

T

000
∑ m3

000
∑ kWh

Realizzazione INTEGRATA

TBM

IP
WEB
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Realizzazione INTEGRATA

TBM

IP
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Realizzazione SICURA

CASA/UFFICIO

OSPITI

VIGILANZA / T.S.

TECNICI BACS

TECNICI GENERICI

TIPOLOGIE UTENTE

NAVIGAZIONE INTERNET

DISPOSITIVI SMART

DISPOSITIVI BACS

RILEVAZIONE INTRUSIONI

VIDESORVEGLIANZA

FOTOVOLTAICO

VLAN

R
O

U
TE

R

S
W

IT
C

H

FI
R

E
W

A
LL

APPARATI ATTIVI
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Realizzazione SICURA
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CHECK LIST ISO 52120

Riepilogo condizioni minime d’impianto per raggiungere almeno la CLASSE B in ambito Riscaldamento Residenziale

1.x.x RISCALDAMENTO:

• COMUNICAZIONE dei dati significativi di ogni singolo ambiente regolato al resto del sistema (1.1.x)

• Regolazione per OGNI SINGOLO AMBIENTE RISCALDATO sia per sistemi con sfasamento ridotto (1.1.3)

• SISTEMA AVANZATO DI GESTIONE CENTRALIZZATA delle strutture termo attive (1.2.2)

• Controllo della temperatura basato sulla RICHIESTA (DEMAND) (1.3.2)

• Pompe di circolazione REGOLATE (1.4.x)

• BILANCIAMENTO IDRONICO della distribuzione su singoli emettitori in modo statico e di gruppo in modo dinamico (1.4a.3)

• CONTROLLO INTERMITTENTE in funzione della destinazione d’uso di ogni ambiente riscaldato, della richiesta o dell’occupazione (1.5.3)

• CONTROLLO TEMPERATURA DI MANDATA in base al carico (1.6.2)

• CONTROLLO POMPA GENERATORE in base al carico (1.7.2)

• CONTROLLO DEL GENERATORE in funzione del carico (1.8.1)

• Alternanza generatori con PRIORITÀ DINAMICA o predittiva (1.9.2)

• CONTROLLO DELL’ACCUMULO in base alla temperatura con doppio sensore (1.10.1)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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CHECK LIST ISO 52120

Riepilogo condizioni minime d’impianto per raggiungere almeno la CLASSE B in ambito Riscaldamento NON Residenziale

1.x.x RISCALDAMENTO:

• COMUNICAZIONE dei dati significativi di ogni singolo ambiente regolato al resto del sistema (1.1.x)

• Regolazione per OGNI SINGOLO AMBIENTE RISCALDATO sia per sistemi con sfasamento ridotto (1.1.3)

• SISTEMA AVANZATO DI GESTIONE CENTRALIZZATA delle strutture termo attive (1.2.2)

• Controllo della temperatura basato sulla RICHIESTA (DEMAND) (1.3.2)

• Pompe di circolazione REGOLATE (1.4.x)

• BILANCIAMENTO IDRONICO della distribuzione su singoli emettitori in modo statico e di gruppo in modo dinamico (1.4a.3)

• CONTROLLO INTERMITTENTE in funzione della destinazione d’uso di ogni ambiente riscaldato, della richiesta o dell’occupazione (1.5.3)

• CONTROLLO TEMPERATURA DI MANDATA in base al carico (1.6.2)

• CONTROLLO POMPA GENERATORE in base al carico (1.7.2)

• CONTROLLO DEL GENERATORE in funzione del carico (1.8.1)

• Alternanza generatori con PRIORITÀ DINAMICA o predittiva (1.9.2)

• CONTROLLO DELL’ACCUMULO in base alla temperatura con doppio sensore (1.10.1)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ELENCO 
FUNZIONI 

PERTINENTI

1.2, 1.7, 1.8 e 1.9 non presenti
1.1 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.10 

X
FUNZIONE 

OPERATIVA 
APPLICATA

LINEA A DESTRA DELLA CLASSE OTTENUTA

UNI TS 11651:2023
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GRAZIE!

www.linkedin.com/in/MarcoPraderio

presidente@aibacs.it


